
付録6.1 雨水利用計算

■INPUT

サンプルデータをベースに雨水貯留槽の容量や雑用水受水槽の水位設定を変えることで、雨水利用量の変化
を知ることが出来、年間集計をすることで雨水利用率等の算出が出来ます。
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■OUTPUT

雨水利用率＝雨水利用量／雨水集水量
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▼雨水補給停止16m3

▼上水補給停止14m3

▼上水補給開始6m3

▼雨水補給開始4m3
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■基本ケース ■制御変更ケース②

▼雨水補給停止20m3

▼上水補給停止14m3

▼雨水補給開始10m3

▼上水補給開始6m3

□雨水貯留槽のシミュレーション

□水槽水位制御のシミュレーション

貯留槽容量を変えながら雨水利用率
が最大となる水槽容量を検討します。

衛生テンプレートとして用意している
システムは、下記の典型的な上水と雑用
水による２系統給水システムです。

雑用水受水槽の水位設定を変えること
で上水や雨水補給の適正化を図れます。
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